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0    引言

把工业企业集中在工业园区建设是当前我国城市工

业发展的主要方向。由园区为工业企业集中提供生产所

需的用电、用热以及用水等，既能保证工业生产对能源

的节约，又能够实现污染的集中处置，对于当前城市建

设发展有非常积极的作用。在现代工业园区设计过程中，

供热系统设计已经成为必不可少的环节，多种工业企业

生产过程都需要用到蒸汽。在园区建设过程中应注重对

配套蒸汽集中供热系统进行优化设计，确保供热系统能

够为工业园区提供良好的供热服务，增强工业园区招商

引资的能力。

1    蒸汽集中供热系统简要分析

蒸汽集中供热系统是现代供热系统的一种常见形

式，主要为满足工业用户生产的用热需求，采用蒸汽为

介质进行供热的系统具有介质温度高、蒸汽密度小、流

速快、不需要水泵驱动、热惰性等优点，同时采用蒸汽

为介质也有温度压力高、疏水量大、热损失大等缺点。

针对蒸汽供热系统的特点，提出采用蒸汽为介质的工业

园区集中供热系统要注意：

（1）工业园区集中供热系统设计过程中，应该组建

优秀的设计团队，设计团队成员应该具有丰富的供热系

统设计经验，对于工业园区供热系统的设计技术应熟练

掌握。组建技术精良、经验丰富的设计团队，能够确保

后续的供热系统设计应用合理，提升供热系统设计效果。

（2）工业园区集中供热系统设计时，还应该做好相

应的准备工作。主要是收集工业园区的基础资料，并针

对工业园区的供热需求进行分析，掌握园区对供热系统

的需求，确保集中供热系统输送的蒸汽满足用户的需求。

（3）工业园区集中供热系统设计时，还应该注重对

系统中各项设计内容进行综合管控分析，在其设计过程
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中，主要针对蒸汽热网布置、管网敷设方式、管网补偿

方式、管网保温形式等技术细节进行详细设计，确保园

区内的集中供热系统能够高能高效地完成设计任务。

2    工业园区蒸汽集中供热系统设计分析

2.1    管网总体供热方案
（1）应在充分了解热源和热用户的基础上，制定合

理的供热方案，优化管路设计，保证供热质量，满足不

同热用户对热量的需求。管网主干线应尽量敷设在热负

荷集中区，尽量靠近负荷大的用户，力求达到管线最短

和投资最省。

（2）应尽量结合工业园区总体规划，注意近、远期

相结合，做到合理布局、统筹安排、分期实施。考虑与

各种地上、地下管道及构筑物、园林绿地的关系和水文、

地质条件等多种因素。结合园区道路建设时序，充分利

用在建及规划待建道路，减少对现有道路的开挖。

（3）蒸汽管道布置总的原则是技术上可靠、经济上

合理、安全适用、施工运行和维护管理方便，应尽量节

约用地。

（4）管路应注意整齐美观，满足间距、净空高度和

埋深等要求，方便维护与检修。

（5）蒸汽凝结水由于其热焓值高、含氧量低、水质

好等特点，可作为良好的锅炉补充水。蒸汽凝结水的合

理回收利用，可以充分利用余热，对提高能源的利用率

有着积极的作用。工业园区蒸汽管网一般应考虑对凝结

水进行回收。

2.2    管道敷设方式
蒸汽管道的敷设主要有架空敷设和直埋敷设两种形

式。对于工业园区敷设蒸汽管道，为保证后期检修维护

的便捷，考虑以架空为主、直埋为辅的敷设方式。为保

证架空敷设管道与周围景观的一致性，可以考虑采用美

化遮挡方案，如图 1 所示。
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2.3    管网应力分析及水力计算
蒸汽管道是高温高压管道，管道运行过程中存在热

应力，为保证管道运行时的安全，对架空蒸汽管道采用

caesarII 应力分析软件进行分析，对直埋蒸汽管道采用

start-prof 应力分析软件进行分析，如图 2 所示。在整个

工业园区蒸汽管道路由方案确定后，采用 AFT-arrow 水

力计算软件对整个系统进行水力计算，确定蒸汽管道管

径，保证满足每个用户的用热需求。

2.4    蒸汽管道补偿器设计
补偿器是蒸汽热网不可或缺的组成部分。补偿器的

设置数量是依据管道的最大温度变形量、补偿器的安全

补偿量、管道的强度及对固定支架或设备的推力综合考

虑的。对于工业园区蒸汽管道主要采用架空敷设。架空

蒸汽管道主要采用自然补偿和旋转式补偿器结合的形

式。对于直埋蒸汽管道，

可以利用旋转补偿器或

波纹补偿器补偿。

2.5    蒸汽管道疏水设

计
蒸汽管网的完整疏

水装置由疏水器、疏水

阀组、疏水井室等组成，

分为经常疏水装置和启

动疏水装置。蒸汽管道

的低点和垂直升高的管段前应设启动

疏水装置和经常疏水装置。同一坡向

直管段，顺坡每隔 400 ～ 500m、逆

坡每隔 200 ～ 300m 设置启动疏水装

置和经常疏水装置。水平管道上的流

量测量装置前，应设置疏水装置，如

图 3 所示。

2.6    蒸汽管道出入地设计
对于架空蒸汽管道与直埋蒸汽管

道出入地连接处，需要设置钢套筒。管道由地下转至地

上时外护管必须一同引出地面，其外护管距地面的高度

不宜小于 0.5 米，并应设防雨帽和采取隔热措施，如图

4 所示。

2.7    智慧供热系统设计
随着现代热网的发展，对于工业园区蒸汽管道系统

设计时应考虑智慧供热系统设计。供能系统的调度决策

本质上是对能源的智能决策，对机电设备的调度管理

是能源决策的重要实施手段和有力保

障。智慧供能系统应该从热网的调度

管理的本质出发，针对热源和供热管

网的调度需求，提出的智能化供能解

决方案架构及其功能部署。

智慧供热的整体规划设计分为两

层结构，即现场控制层和数据采集监

控层。要实现智能化热网能源管控，

必须赋予其“思考决策的头脑”——

数据采集监控层，以及“健全的四

肢”——现场控制层。

通过建立复杂系统拓扑结构模

型，分析多热源热网的压力、流量、

温度、压降、比摩阻以及热负荷等各类数据，对热网热力、

水力运行工况进行诊断与分析，为热网提供在线优化运

行决策和改善设计的依据。

2.7.1    数据采集监控层

（1）SCADA 系统；（2）供能计费管理系统；（3）客

户服务系统；（4）GIS 地理信息及资产管理系统；（5）

图 1    效果图和实景图

图 2    采用 caesarII 应力分析软件对架空蒸汽管道进行分析

图 3    蒸汽管道疏水装置大样图
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运行仿真系统；（6）能源分析系统。

2.7.2    平台组建方案 
热网监控中心拟设置在热源内，包括调度大厅和数

据机房，保证调度运行人员相对集中，为本区智慧供热

提供支撑，保证热网安全、高效、智慧运行。

智慧供能监控平台系统以目前热力行业最先进的云

计算平台技术为基础，上述提出的各种系统应用全部建

立在云计算平台上。使系统更稳定、均衡、安全、高速

地运行，使各系统相互间能更好地融合为一体，打破各

系统间的数据壁垒，使各系统不再私有化地分散运行，

建立各系统相关性联络，真正实现

智能供热的需求。

3    结语

对工业园区蒸汽集中供热系统

进行设计时应保证顶层设计的思路，

搭建先进的智慧供热系统设计，同

时遵循安全、节能以及精细化理念，

实现管道的综合优化设计，确保集

中供热系统设计合理，为后期良好

供热打好基础。
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图 4    蒸汽管道出入地大样图

稳步提升，实现企业的济效益最大化，推动企业稳步发

展，并助力企业取得更好的社会效益和行业竞争优势。

3.5    准确核算建筑机械设备施工成本
在建筑工程项目中，机械设备成本核算不仅是对机

械设备运行的折旧费用进行核算，而且涵盖了设备维修、

润滑油、人工费用等各项成本。为确保机械管理工作的

完整性，工作人员要加强对设备生产情况的掌握，及时

进行设备运行状况检查并做好数据记录，在专业资料帮

助下对设备使用情况进行实时地分析和评价，确保机械

设备投入产出最优化。

4    结语

综上所述，建筑工程企业在项目施工过程中，机械

设备管理工作尤为关键，不仅关系着施工效率，还对工

程质量产生着直接的影响。因此，企业要提高对机械设

备管理的关注度。施工单位不仅要加强对先进工作经验

和技术手段的引进，还要制定健全的工作制度，只有这

样才能带动企业既取得经济效益又收获社会效益，助力

建筑行业的可持续发展。
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